【新国标】《民用建筑通用规范》2023年3月1日起实施,废止和新规有哪些？
[bookmark: _GoBack]新标《民用建筑通用规范》GB 55031-2022，自2023年3月1日起实施！本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。同时废止下列现行工程建设标准相关强制性条文...
[image: https://pic4.zhimg.com/v2-a520ccc3c4318b32e4c6bab5016a8733_r.jpg]
一、原相关强制性条文废止，新规范全文强制。
废止《民用建筑设计统一标准》（后简称“原《标准》”）GB 50352-2019第4.3.1、6.7.4、6.8.6、6.8.9条。
·废止第4.3.1条
[image: https://pic3.zhimg.com/v2-ff2608a6f96d171b2eeecac9b75af0d6_r.jpg] 4.3.1除骑楼、 建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造:
1、地下设施，应包括支护桩、地下连续墙、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池、处理池、沉淀池等构筑物及其他附属设施等;
2、地上设施，应包括门廊、连廊、阳台、室外楼梯、凸窗、空调机位、雨篷、挑檐、装饰构架、固定遮阳板、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进风及排风口、地下室出入口、集水井、采光井、烟囱等。
&《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：[image: https://pic1.zhimg.com/v2-9e4e7e292d1d736abec174d730a06aa8_r.jpg]
[image: https://pic3.zhimg.com/v2-b43f88b88a364b04ee44e053d8998d32_r.jpg] 4.2 建筑控制
4.2.1 除建筑连接体、地铁相关设施以及管线、管沟、管廊等市政设施外，建筑物及其附属设施不应突出道路红线或用地红线。
4.2.2 除地下室、地下车库出入口，以及窗井、台阶、坡道、雨篷、挑檐等设施外，建(构)筑物的主体不应突出建筑控制线。
4.2.3 骑楼、建筑连接体、沿道路红线的悬挑建筑等，不应影响交通、环保及消防安全。
2、废止第6.7.4条
[image: https://pic3.zhimg.com/v2-0fa674e0999742116c9f5f74387117b2_r.jpg] 6.7.4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0. 11m。
&《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：
6.6.3 少年儿童专用活动场所的栏杆应采取防止攀滑措施，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0. 11m。
3、废止第6.8.6条
[image: https://pic1.zhimg.com/v2-e6ffaaccc4a9da71f16b332f6d9bc264_r.jpg] 6.8.6 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m，梯段净高不应小于2. 2m。
&《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：
5.3.7 公共楼梯休息平台上部及下部过道处的净高不应小于2.00m，楼梯段净高不应小于2.2m。
4、废止第6.8.9条
6.8.9 托儿所、幼儿园、中小学校及其他少年儿童专用活动场所，当楼梯井净宽大于0.2m时，必须采取防止少年儿童坠落的措施。
&《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：
5.3.11 当少年儿童专用活动场所的公共楼梯井净宽大于0.2m时，应采取防止少年儿童坠落的措施。
二、建筑高度
原有关建筑高度的规定（不属于强制性条文，但可能属于“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准”被废止）：
[image: https://pic3.zhimg.com/v2-6e715be6c647f2d6ef605bf95853cce6_r.jpg] [image: https://pic1.zhimg.com/v2-a51e83a5f0e5a13cded169b819632210_r.jpg] [image: https://pic4.zhimg.com/v2-712a47e52d623b0cc8bc7a6dd291d393_r.jpg]
《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：[image: https://pic4.zhimg.com/v2-75ab3228e64df60cd7845248095384d7_r.jpg] [image: https://pic3.zhimg.com/v2-c98ace53f86e2937a90cba56c83f39ba_r.jpg]三、建筑面积
原《标准》无建筑面积的规定，主要规定依据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 （后简称“面积计算规范”）。按照“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准”，则《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 同样，在本规范约束的范围。
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013：
3.0.1 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2．20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2．20m以下的，应计算1/2面积。
条文说明3.0.1 建筑面积计算，在主体结构内形成的建筑空间，满足计算面积结构层高要求的均应按本条规定计算建筑面积。主体结构外的室外阳台、雨篷、檐廊、室外走廊、室外楼梯等按相应条款计算建筑面积。当外墙结构本身在一个层高范围内不等厚时，以楼地面结构标高处的外围水平面积计算。
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 住建部答疑：
请教《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》中，以下几个关于建筑面积的理解。（1）对于3.0.1条款中，“建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之各计算。”的定义，是否可以等同于“建筑物整栋楼的基底面积”的数值？（2）对于（1）中的“建筑物整栋楼的基底面积”，如果这栋楼为N标准层，并且每层的建筑户型设计是完全相同。那么，每一层楼分摊的基底面积是不是应该等于N分之一的（1）中定义的建筑面积？（3）在3.0.21条款中，“在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积”。此定义中的“阳台在主体结构内”，与阳台是否被封闭，是否有关？
1.自然层外墙结构外围面积不能够等同于基底面积；
2.《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》中没有关于面积分摊的规定；
3.主体结构内阳台与阳台是否封闭没有直接关系。
可以看到：
1、建筑面积的由原来的面积计算规范（GBT50353）表述“按自然层外墙结构外围水平面积之和计算”，调整为新规范表述“每个自然层楼（地）面处围护结构外表面所围空间的水平投影面积计算”。
2、明确总建筑面积按地上和地下建筑面积之和计算。
《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：
[image: https://pic3.zhimg.com/v2-adc746b2d4663ac0b003116d226b7bee_r.jpg] [image: https://pic3.zhimg.com/v2-8ee16cfe4465257ac5fcefa3a91179d6_r.jpg]四、关于阳台建筑面积：
属于“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准”约束的范围。
可以看到：
关于阳台的建筑面积计算规则已经发生改变，单看3.1.5条表述为“围护设施”，后款表述为“阳台封闭”情形，实则应结合3.1.4的规定来理解。可以预知的是，“阳台封闭”的状态、时点认定又将成为争议焦点。但，值得注意的是与房产测量规范进行了有效衔接。
《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》3.0.21 在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2 面积。条文说明3.0.21 建筑物的阳台，不论其形式如何，均以建筑物主体结构为界分别计算建筑面积。
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 住建部答疑：
（3）在3.0.21条款中，“在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积”。此定义中的“阳台在主体结构内”，与阳台是否被封闭，是否有关？
2021-09-23 回复：3.主体结构内阳台与阳台是否封闭没有直接关系。
而行业内知道的《房产测量规范GB/T17986-2000》，规定阳台就是按封闭状态来计算。
[image: https://pic4.zhimg.com/80/v2-06e8296671444a55ff8a8f89c2f21807_720w.webp] [image: https://pic3.zhimg.com/v2-d249e735a7594b622a2d5f5a34b608d6_r.jpg]《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：[image: https://pic3.zhimg.com/v2-ffb67c1024ca3738f23205a9d0ea4956_r.jpg]同时，还应继承《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》对于“围护结构”、“围护设施”的定义:
2.0.4 围护结构 building enclosure 围合建筑空间的墙体、门、窗。
2.0.7 围护设施 enclosure facilities 为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。
五、关于室外设计地坪：
属于“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准”约束的范围。
可以看到：
3.1.3条首次将“室外设计地坪”作为，衡量地上与地下的分界，表述为“室外设计地坪”情形，应结合3.1.4的规定来理解。可以预知的是，“室外地坪”的错层设计、时点认定又将成为争议焦点。
《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》
2.0.8 地下室 basement 室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2的房间。2.0.9 半地下室 semi-basement 室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3，且不超过1/2的房间。
[image: https://pic2.zhimg.com/v2-3caf99d709a874543853f69deaedef51_r.jpg]六、关于不应计算建筑面积情形：

属于“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准”约束的范围。

可以看到：《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：[image: https://pic4.zhimg.com/v2-fec15ae0edfae0ff45203dce9337b60f_r.jpg] [image: https://pic2.zhimg.com/v2-74a870d45aaa2390a7802cbb8366072d_r.jpg]《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》
3.0.27 下列项目不应计算建筑面积： 1 与建筑物内不相连通的建筑部件； 2 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道； 3 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等； 4 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件； 5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台； 6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件，挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷； 7 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗； 8 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯； 9 无围护结构的观光电梯； 10 建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物。
条文说明3.0.27 本条规定了不计算建筑面积的项目：1 本款指的是依附于建筑物外墙外不与户室开门连通，起装饰作用的敞开式挑台(廊)、平台，以及不与阳台相通的空调室外机搁板(箱)等设备平台部件；2 骑楼见图11，过街楼见图12；
[image: https://pic1.zhimg.com/80/v2-32114149d9a92f4e0c5c56b21a496f0c_720w.webp] [image: https://pic3.zhimg.com/80/v2-3612975408623b23f6875544f34bad12_720w.webp] 3 本款指的是影剧院的舞台及为舞台服务的可供上人维修、悬挂幕布、布置灯光及布景等搭设的天桥和挑台等构件设施；5 建筑物内不构成结构层的操作平台、上料平台(工业厂房、搅拌站和料仓等建筑中的设备操作控制平台、上料平台等)，其主要作用为室内构筑物或设备服务的独立上人设施，因此不计算建筑面积；6 附墙柱是指非结构性装饰柱；7 室外钢楼梯需要区分具体用途，如专用于消防的楼梯，则不计算建筑面积，如果是建筑物唯一通道，兼用于消防，则需要按本规范第3．0．20条计算建筑面积。
七、关于结构层高小于2.20m的建筑空间
其中：对应《GB55031-2022 民用建筑通用规范》最新规定：
[image: https://pic4.zhimg.com/v2-fec15ae0edfae0ff45203dce9337b60f_r.jpg] 3.1.6第一款：结构层高小于2.20m的建筑空间，列为不应计算建筑面积的范围。
属于“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准”约束的范围。
对应条文《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》3.01、3.02、3.03、3.04、3.05，均有有关结构层高以2.20米为分界的规定，且普遍明确：“结构层高在2．20m以下的，应计算1/2面积。”应视为作废。
3.0.1 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2．20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2．20m以下的，应计算1/2面积。
3.0.2 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。结构层高在2．20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2．20m以下的，应计算1/2 面积。
3.0.3 形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2．10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1．20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1．20m以下的部位不应计算建筑面积。
3.0.4 场馆看台下的建筑空间，结构净高在2．10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1．20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1．20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算面积。
3.0.5 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2．20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
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